
2023年度　ばい煙濃度　測定結果

採取年月日 - 採取年月日 23/7/6 採取年月日 - 採取年月日 - 採取年月日 - 採取年月日 -

結果得た日 - 結果得た日 23/7/7 結果得た日 - 結果得た日 - 結果得た日 - 結果得た日 -

SOｘ濃度（ppm） 排脱出口 4190 39

NＯｘ濃度（ppm） ﾎﾞｲﾗｰ出口 250 249

ばいじん濃度（g/Nm3） 排脱出口 0.3 0.2

塩化水素濃度（mg/Nm
3
） 排脱出口 700 －

採取年月日 23/5/17 採取年月日 23/7/6 採取年月日 23/9/14 採取年月日 23/11/21 採取年月日 24/2/8 採取年月日 24/3/22

結果得た日 23/5/19 結果得た日 23/7/7 結果得た日 23/9/21 結果得た日 23/11/24 結果得た日 24/2/9 結果得た日 24/3/23

SOｘ濃度（ppm） 排脱出口 2420 48

NＯｘ濃度（ppm） ﾎﾞｲﾗｰ出口 250 249

ばいじん濃度（g/Nm3） 排脱出口 0.3 0.2

塩化水素濃度（mg/Nm
3
） 排脱出口 700 －

※４B運転中はSOｘ濃度３９ｐｐｍとする。

※４B、６Ｂの排脱出口は共通のため同時測定の場合は同値となる。
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