
                             
2021年度　焼却施設維持管理　記録表

●維持管理基準

燃焼ｶﾞｽ温度（℃） ８００℃以上

排ｶﾞｽCO濃度（ppm） １００ｐｐｍ以下

集じん器前ｶﾞｽ温度（℃） ２５０℃以下

測定位置 21/04 21/05 21/06 21/07 21/08 21/09 21/10 21/11 21/12 22/01 22/02 22/03

月間の総稼働時間（ｈ） 392 722 66 717 34 0 0 0 0 79 0 53

月間 ｽﾗｯｼﾞ焼却量（ｔ） 3,141 5,647 481 5,051 196 0 0 0 0 393 0 343

燃焼ｶﾞｽ温度（℃） ﾎﾞｲﾗｰ炉内 838 837 834 835 837 - - - - 845 - 844

排ｶﾞｽCO濃度（ppm） 集じん器入口 49 30 17 29 24 - - - - 46 - 37

集じん器前ｶﾞｽ温度（℃） 集じん器入口 202 197 211 211 193 - - - - 204 - 210

月間の総稼働時間（ｈ） 711 388 697 729 744 689 682 704 695 632 643 744

月間 ｽﾗｯｼﾞ焼却量（ｔ） 12,753 5,825 13,677 12,794 12,591 13,632 12,325 13,399 11,674 10,902 12,541 13,786

燃焼ｶﾞｽ温度（℃） ﾎﾞｲﾗｰ炉内 837 840 840 839 840 842 842 843 842 840 839 838

排ｶﾞｽCO濃度（ppm） 集じん器入口 19 33 23 21 27 22 22 20 23 26 26 31

集じん器前ｶﾞｽ温度（℃） 集じん器入口 198 188 214 220 199 191 182 182 181 175 177 177

※連続測定器の月平均値
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